
AUFTRAGGEBER/BAUHERR Einwohnergemeinde Stadt Zug vertreten durch
   Baudepartement Stadt Zug, St.-Oswalds-Gasse 20, 6301 Zug
HAUSEIGENTÜMER   Stiftung Alterszentren Zug, Gotthardstrasse 29, 6300
GRUNDEIGENTÜMER   Zug/Korporation Zug, Poststrasse 16, 6300 Zug
ARCHITEKT   Blank Architektur AG, Nordstrasse 5, 6300 Zug, T 041 710 10 57

20.16 m2

Fluchtweg von UG (via Treppe) ins EG:
Abtrennung Küche von Vorplatz mit
Schiebetüre Neu 1-flüglig EI30
(Brandfallsteuerung)
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Warenkontrolle

PlongeBacken

Personalessraum
E 118
BF: 15.15 m2

Windfang Ost
BF: 9.55 m  2

Foyer
E 100

BF: 312.82 m  2

E 117

E 136

BF: 8.48 m  2

E 120

Kühlraum
E 121
BF: 15.07 m2

Chefbüro
E 122
BF: 3.88 m2

Economat
E 123
BF: 8.10 m2

E 124

E 125

E 126

E 127

E 128

E 119

E 121

Warenlift
630 kg

-0.10R. :

±0.00F. :

Abfall

Bearbeitungs Perimeter EG

16.01 m2

12.73 m2
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RüstenKalte KücheArbeitsplatz: Best./Ausbildung
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Lager Service
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Türe neu
EI 30

Schiebetüre neu, EI30, 1-flüglig
(Brandfallsteuerung)
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Schiebetüre neu

Fenster Richtung Passage und Luftraum/Patio: Erneuerung zusammen mit Gesamtsanierung Fenster ganzes Gebäude
Fenster Innen Neu Streichen BKP 285.1
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abgehängte Lochdecke Metall
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Abbruch gesamter Kühlraum
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= Bodenbereich absenken (Mulde), für ebenerdigen Zugang zu Kühlraum

Kühlraum neu, Box
Boden/Wand/Decke
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Fluchtweg von UG (via Treppe) ins EG:
Türe Metall Neu, nach aussen öffnend
Panikschloss, Türschliesser

Bestehender
Bodenbelag Treppe
belassen

gesamter Deckenbereich: neue abgehängte Chromstahldecke/Lüftungsdecke mit in
tegr. B

eleuchtung (BKP 244)

Neu
e a

bg
eh

än
gte

 C
hro

msta
hld

ec
ke

Fassung Bestehend
AUSSENLUFT (AUL)?

Ersatz Bestehende abgehängte Decke
ca. 6m2, wegen Leitungsführung Fortluft
in aussenliegenden Schacht

1.06

1.04

bestehender Bodenbelag belassen
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Fenster Richtung Passage und Luftraum/Patio: Erneuerung zusammen mit Gesamtsanierung Fenster ganzes Gebäude
Fenster Innen Neu Streichen BKP 285.1

Fenster Richtung Passage und Luftraum/Patio:
Erneuerung bei Gesamtsanierung Fenster Gebäude
Fenster Innen Neu Streichen (BKP 285.1)
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gesamter Bodenbereich: neuer UB, neuer Bodenbelag (Epoxidharz)

Türe/Front Neu (Ersatz best. Türe)

Abbruch Türe bestehend
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Fenster Richtung Passage und Luftraum/Patio:
Erneuerung bei Gesamtsanierung Fenster Gebäude
Fenster Innen Neu Streichen (BKP 285.1)
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Schiebetüre neu
(optional/nicht notw.)

Bewegungsmelder
vorsehen (autom. Öffnung)
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Keine abgehängte Decke
im Treppenbereich
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E30-C BFS

E30-C

EI30-C Fluchttüre
SN EN 1125
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Gesamt Fluchtweglänge
von Foyer UG bis Türe/Ausgang EG = 28.5 m
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TÜRE BRANDFALLSTEUERUNG

TÜRE BRANDFALLSTEUERUNG

TÜRE BRANDFALLSTEUERUNG

FLUCHTWEG NEU
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Türe Kühlraum EI30
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Office
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

2.82 mRH.F. neu:

E117

2.80 mRH.F.:

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Platten Feinsteinzeug

Decke:

Wand:

Boden:

3.79 mRH.R.:15.81 m2

RÄUME NEU ODER ABGEÄNDERT

Platten Feinsteinzeug

Personalessraum

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

BF best.:

E118

2.82 mRH.F.best.:

3.79 mRH. R.:

Abgehängte Decke Holz

Platten keramisch/Feinsteinzeug

Platten Feinsteinzeug

D.best.:

W.best.:

B.best.:

15.15 m2

R
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 a
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ge
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n

Geschirrspülen
BF:

-0.10

±0.00

B.R. :

B.F. :

E119

Platten Feinsteinzeug

3.79 m28.61 m2

RH.F. neu:

RH.F.:

RH.R.:

2.82m

2.82 m

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Küche
BF:

-0.10

±0.00

B.R. :

B.F. :

E120

Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:119.21 m2

RH.F. neu:

RH.F.:

2.82m

2.82 m

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Kühlraum
BF best.:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

E121

< 2.80 mRH.F.best.:

Abgehängte Decke, Abrieb

Platten keramisch/Feinsteinzeug

Platten Feinsteinzeug

D.best.:

W.best.:

B.best.:

3.79 mRH. R.:15.07 m2

R
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n

Economat
BF best.:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

E123

2.82 mRH.F.best.:

Abgehängte Decke Metall

Platten keramisch/Feinsteinzeug

Platten Feinsteinzeug

D.best.:

W.best.:

B.best.:

3.79 mRH. R.:8.10 m2

R
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 a
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n

Chefbüro
BF best.:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

E122

2.82 mRH.F.best.:

Abgehängte Decke Metall

Platten keramisch/Holzwerkstoffpl.

Platten Feinsteinzeug

D.best.:

W.best.:

B.best.:

3.79 mRH. R.:3.88 m2

R
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m
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uf
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n

Economat
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

2.82 mRH.F.Neu:

E126

2.82 mRH.F.:

Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:4.30 m2

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Vorplatz/Anlieferung
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

2.82 mRH.F.Neu:

E124

2.82 mRH.F.:

Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:20.16 m2

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Keine Lagerung von brennbarem Material
in Nische (Fluchtweg!)

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Leergut
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

3.23 mRH.F.Neu:

E125

3.23 mRH.F.:

Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:12.73 m2

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Vorraum
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

2.82 mRH.F.Neu:

E127

2.43 mRH.F.:

Abrieb oder Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:10.10 m2

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Reinigung
BF:

-0.10B.R. :

±0.00B.F. :

2.82 mRH.F.Neu:

E128

2.43 mRH.F.best.:

Platten Feinsteinzeug

3.79 mRH.R.:2.70 m2

Decke:

Wand:

Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz

Abgehängte Chromstahl-/Lüft.decke

Brandabschnitt: EI 60

Brandabschnitt: EI 30

Brandabschnitt: EI 60-RF1

Brandabschnitt: EI 30-RF1

Brandschutztüre selbstschliessend

Brandschutztüre brandfallgesteuert schliessend

Fluchtweg horizontal

Fluchtrichtung mit Fluchtdistanz

Glas EI30

Verglasung mit Wärmedämmung

Verglasung mit Wärmedämmung

Fluchtweg vertikal

Brandschutztüre E30, ohne Wärmedämmung

Brandschutzabschlüsse (Türe, Schiebetüre)

LEGENDE BRANDSCHUTZNACHWEIS / BRANDSCHUTZPLAN

Brandschutztüre EI30, mit WärmedämmungEI 30

Rettungszeichen

Fluchttüre mit Notausgangsverschluss

Sicherheitsleuchte

E 30

...-C

...-C BFS

Glas EI 30

Glas E 30

15 m
Fluchttüre
SN EN 179

NOT

Fluchttüre mit PanikfunktionFluchttüre
SN EN 1125

Wasserlöschposten
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