
AUFTRAGGEBER/BAUHERR Einwohnergemeinde Stadt Zug vertreten durch
   Baudepartement Stadt Zug, St.-Oswalds-Gasse 20, 6301 Zug
HAUSEIGENTÜMER   Stiftung Alterszentren Zug, Gotthardstrasse 29, 6300
GRUNDEIGENTÜMER   Zug/Korporation Zug, Poststrasse 16, 6300 Zug
ARCHITEKT   Blank Architektur AG, Nordstrasse 5, 6300 Zug, T 041 710 10 57

30.79 m2

29.23 m2

14.69 m2

13.66 m2

24.77 m2

11.45 m24.09 m2

3.97 m2

IV V76 I II III

A
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Personen Lift

Bettenlift
1600 kg

F. : ±0.00
R. : -0.14

F. :
±0.00
R. :
-0.14

U 135

U 136

Patio

Waschküche
U 137

Abbruch: Lager

U 133

U 134

Abbruch:
Herrengarderobe

U 132

Foyer
U 100

BF: 186.12 m  2

Masch.Raum
U 126

U 138

Gymnastikraum 1

U 130

BF: 8.48 m  2

U 131

Treppe
U 000

BF: 30.00 m  2

Warenlift
630 kg

1600 kg

Bearbeitungs Perimeter UG

Mehrzweckraum
U 110

Gymnastikraum 2
U 111

Abbruch:
Dusche + WC

Zuleitung AUSSENLUFT
(Fassung im EG)

53.18 m217.06 m2

15.21 m2

86.11 m2
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Bearbeitungs Perimeter
Installationen Haustechnik

5.04

Abbruch bestehende
Kälteanlage.

Tiefkühlraum Neu

Wände+Boden: Ausbesserung Oberflächen + Fugen (nur partiell)

Neu: Personalgarderobe
Herren
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DU+WC => Installation/Inbetriebnahme

A

Hinweis: Bestehende Abwasserleitungen (Gusseisen)
Sanitär in abgehängter Decke, gem. Hr. Theiler
sanierungsbedürftig
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Box
Boden/Wand/Decke

= Bodenbereich absenken (Mulde), für ebenerdigen Zugang zu Kühlraum,
falls nicht bereits vertieft, wegen Bodendämmung von Tiefkühlraum bestehend

Abbruch Türfront TK bestehend

Bearbeitungs Perimeter Haustechnik (Leitungsführung) => Ersatz abgehängte Decke
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Abbruch abgehängte Decke bestehend

Abbruch abgehängte Holz Decke bestehend

Neue abgehängte Decke Lochblech, 19 m 2

mit integrierter Beleuchtung BKP 283.1

Abbruch abgehängte Holz Decke bestehend

Neue abgehängte Decke Lochblech, 31 m
2

mit integrierter Beleuchtung (BKP 283.1)

Wände+Boden: Ausbesserung Oberflächen + Fugen (nur partiell)

Abbruch abgehängte Decke Holz bestehend
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Neue abgehängte Decke Lochblech mit integrierter Beleuchtung (BKP 283.1)

Abbruch abgehängte Decke Holz bestehend

Neue abgehängte Decke Lochblech mit integrierter Beleuchtung

(BKP 283.1)

Abbruch abgehängte Decke bestehend

Neue abgehängte Decke Lochblech,

mit integr. Beleuchtung + Notbeleuchtung BKP 283.1
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Liftkabine neu
streichen
Fronten (Türen)
neu streichen.

Neue Liftsteuerung

Türe Neu, EI30

Benutzung als
Fluchtweg,
via Treppe ins EG.
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Neue Kälteanlage
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Bodenbelag Treppe
Bestehend belassen

Bodenbelag UG
Bestehend belassen

Neue abgehängte Decke Lochblech

mit integrierter Beleuchtung BKP 283.1

Neue Dämmung an Betondecke bestehend
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Türe Neu
EI30

Türe Tiefkühlraum EI30
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Fluchtweg Neu

Betriebstemperatur 10°C

E 30-C

E 30-C
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Fluchttüre
S

N
 E

N
 1125

E
I 3

0 
R

F1

13.2 m

Waschküche
Personenbelegung
< 20 Personen

Personalgarderobe Herren
Personenbelegung
< 20 Personen

Wasserlöschposten

7.4 m

6.2 m

26.5 m

11
.4

 m

9.5 m

7.0 m

5.
7 

m

4.9 m

FLUCHTWEG NEU

NOT

NOT

NOT

BM

BM

BM

BM

BM

-3.45B.F. :

BF:
Technik - Installation

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Tiefkühlraum

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Personal Garderobe Herren

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Lager

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Vorplatz

B.R. : -3.59

118.31 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Beton roh

Zementüberzug

Decke:

Wand:

Beton roh

U125

RH.F.:

13.66 m2 3.09 mRH.R.:
U134

RH.F.:

RH.F.Neu: x.xx m?

Boden:

Decke:

Wand:

24.77 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Platten keramisch

Platten Feinsteinzeug

Decke:

Wand:

U133

RH.F.:

11.45 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Platten keramisch

Platten Feinsteinzeug

Decke:

Wand:

U132

RH.F.:

30.79 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Platten / Abrieb

Platten Feinsteinzeug

Decke:

Wand:

Neue abgehängte Lochdecke Metall

U131

RH.F.: 2.41 m

2.38 m

2.38 m

Oberfl. Kühlraum, Blech/Weissblech

Oberfl. Kühlraum, Blech/Weissblech

Oberfl. Kühlraum, Blech/Weissblech

Neue abgehängte Lochdecke Metall

Neue abgehängte Lochdecke Metall

RH.F.Neu: 2.38 m

RH.F.Neu: 2.38 m

RH.F.Neu: 2.38 m

/Neu Streichen

(Ausbessern)

Brandabschnitt: EI 60

Brandabschnitt: EI 30

Brandabschnitt: EI 60-RF1

Brandabschnitt: EI 30-RF1

Brandschutztüre selbstschliessend

Brandschutztüre brandfallgesteuert schliessend

Fluchtweg horizontal

Fluchtrichtung mit Fluchtdistanz

Glas EI30

Verglasung mit Wärmedämmung

Verglasung mit Wärmedämmung

Fluchtweg vertikal

Brandschutztüre E30, ohne Wärmedämmung

Brandschutzabschlüsse (Türe, Schiebetüre)

LEGENDE BRANDSCHUTZNACHWEIS / BRANDSCHUTZPLAN

Brandschutztüre EI30, mit WärmedämmungEI 30

Rettungszeichen

Fluchttüre mit Notausgangsverschluss

Sicherheitsleuchte

E 30

...-C

...-C BFS

Glas EI 30

Glas E 30

15 m
Fluchttüre
SN EN 179

NOT

Fluchttüre mit PanikfunktionFluchttüre
SN EN 1125

Wasserlöschposten

-3.45B.F. :

BF:
Waschküche

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Getränke (Raum gekühlt 10°)

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Lebensmittel (ungekühlt)

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Mehrzweckraum

B.R. : -3.59

-3.45B.F. :

BF:
Gymnastikraum 2

B.R. : -3.59

86.11 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Wand:

U137

RH.F.:

14.69 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Platten Feinsteinzeug

Platten Feinsteinzeug

Decke:

Wand:

U136

RH.F.:

29.23 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Platten Feinsteinzeug

Platten Feinsteinzeug

Wand:

U135

RH.F.: 2.15 m

2.15 m

Abrieb

Platten Feinsteinzeug

2.38 m

RH.F.Neu: 2.15 m

53.18 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Wand:

U110

RH.F.:

Abrieb

Platten Feinsteinzeug

2.38 m

17.06 m2

Boden:

3.09 mRH.R.:

Wand:

U111

RH.F.:

Abrieb

Platten Feinsteinzeug

2.38 m

Decke: Neue abgehängte Lochdecke Metall

Decke: Neue abgehängte Lochdecke Metall

Decke: Neue abgehängte Lochdecke Metall

Decke: Neue abgehängte Lochdecke Metall

RH.F.Neu: 2.38 m

RH.F.Neu: 2.38 m

RH.F.Neu: 2.38 m

RH.F.Neu: 2.15 m

Neue abgehängte Lochdecke Metall

/teilw. Streichen (falls nötig)

/teilw. Streichen (falls nötig)

/teilw. Streichen (falls nötig)

(Ausbessern)

(Ausbessern)

(Ausbessern)

(Ausbessern)
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